[bookmark: _GoBack]陕西中医药大学2026年14号公寓电力增容工程建设项目答疑回复

1、招标清单中序号1清单项，请提供原高压柜AH12、AH02安装的互感器的厂家及型号，以便于更换？[image: ]
回复：已统一组织现场踏勘，结合现场实际情况更换。
2、招标清单中序号4清单项，请问原高压柜AH12柜安装的是否为数显表，若为数显表，请提供厂家名称及型号，以便于更换？
[image: b0214dfb-6fe3-4ee1-a80e-5b5b18922b65]
回复：已统一组织现场踏勘，结合现场实际情况更换。
3、招标清单中序号4清单项，请问安装的低压断路器是否为陕西中医药大学南校区区电力增容项目施工图中图号19：0.4KV电缆走径示意图说明中的，改造1#箱变低压出线柜增加的1路800A出线开关？若是，请提供需要安装的配电柜图片并示意位置？
[image: ]
[image: ]
回复：已统一组织现场踏勘，结合现场实际情况改造。与原配电柜内型号一致，增加800A断路器一个，以电子招标书清单描述为准。
4、招标文件图纸中标注了部分工程量，例如电缆长度、电力检查井数量；请问结算审计时是否会以图纸标注工程量结算？
回复： 以电子招标书工程量为准。
5、招标清单无土方外运清单项，但此项目涉及电缆沟和电缆井土方开挖，请问此项目土方外运结算时是否会据实结算？
回复：以电子招标书清单描述为准。
6、招标清单中，分部工程（博物馆至公寓电缆敷设）第7项清单（电缆保护管）批注（顶管？），请问电缆保护管是何种施工工艺？
[image: ]
回复：直埋
7、电缆井预算上为3*2*1.9直通，图纸上电缆井做法为2*1.1*1.8，请明确电缆井具体规格及做法。
回复：电子招标书工程量清单描述；具体做法：详见施工图；
8、单位工程“陕西中医院大学南校区电力增容工程-安装”分部“公寓内10KV配电柜安装”清单编码“030402010002”名称为“高压断路器柜 1AH2/2AH12”是否有误？施工图纸中为1AH2为电压互感器柜，且无2AH12。
[image: ]
回复:为1AH2/2AH2 PT柜
9、室外电缆沟图纸无角钢支架具体型号规格，请明确。
[image: 53bc8234-7758-4d95-8517-bf0cbffbe9eb]
回复：参考国网典设图集2016电缆沟支架加工图(C-T-3)
10、安装部分“箱变至一餐低压电缆敷设”清单编码为030405002001中仅有低压断路器，连接铜排是否包含在内？
[image: a1ced751-ed36-48d2-a7cc-6cda516e8ae5]
回复:包含在内，综合考虑计入报价；
11、 《工程里清单》中直流馈电屏清单要求:不低于“施耐德“、“ABB”“西门子”或同档次成套品牌配电柜。
回复：直流馈电屏/直流充电屏：技术要求：详见施工图及招标文件，不低于“施耐德“、“ABB”“西门子”或同档次成套品牌配电柜或国产优质品牌。
12、现就本次项目配电柜采购技术要求提出疑问:清单注明配电柜需采用不低于施耐德、ABB、西门子及同档次成套品牌，现咨询确认:
1.现场配电柜是否必须采用上述品牌原厂成套柜体整体供货;2.可否采用施耐德/ABB/西门子正品品牌元器件，柜体使用国标常规 28 柜标准壳体组装制作，满足同等技术档次及使用标准，是否符合招标文件及清单要求。
回复：高压成套配电柜其它要求：不低于“施耐德“、“ABB”、“西门子”或同档次成套品牌配电柜。
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